Vysledky monitorovania kvality pitnej vody - rok 2024

Sledovanie kvality - druh vody

Surova voda

Upravovana voda

Pitna voda dopravovana

Pitna voda v rozvodnej sieti

pred za do rozvodnej siete (v mieste spotreby)
Poéetnost odberov 1 1 12 12 10 | 1 2 | 1 1za 5 rokov
Dr:uh rozboru/ minimalny aplny technologicky minimalny uplny minimalny uplny radiologicky
Datum odberu
17.1.2024 Vv Vv
7.2.2024 \) \ Vv
6.3.2024 \ \ \

Vysledok monitoringu kvality pitnej vody:

V = vyhovuje: vysledky rozboru vyhovuju vo vietkych sledovanych ukazovatefoch kvality vody v zmysle platnych pravnych predpisov na tseku prevadzkovania verejnych vodovodov.
N - nevyhovuje: za N bude uvedeny ukazovatel kvality vody, pri ktorom bola laboratérnym rozborom namerana vys$sia hodnota ako je stanovend limitna hodnota pre dany ukazovatel.

Poznamky:

Technologicky rozbor pozostava z nasledujucich ukazovatelov: arzén, Zelezo, kyselinova neutralizaéna kapacita KNK4 s, nasytenie kyslikom, teplota vody a reakcia vody.
Minimalny rozbor pozostava z: biologickych, mikrobiologickych, fyzikdlnych a chemickych (anorganickych) ukazovatefov kvality pitnej vody podfa platnych pravnych predpisov na dseku
prevadzkovania verejnych vodovodov.
Uplny rozbor pozostéva z : biologickych, mikrobiologickych, fyzikdlnych a chemickych (anorganickych a organickych), radiologickych ukazovatefov kvality pitnej vody, stanovenia dezinfekénych
prostriedkov a ich vedfajSich produktov, ukazovatefov, ktoré moZu nepriaznivo ovplyvnit senzoricku kvalitu pitnej vody a latok, ktorych pritomnost v pitnej vode je Ziaduca podfa platnych

pravnych predpisov na Useku prevadzkovania verejnych vodovodov.
Radiologicky rozbor pozostdva z nasledujdcich ukazovatefov: celkova objemova aktivita alfa, celkovéd objemova aktivita beta a objemova aktivita radénu 222.

Zistené hodnoty vysledkov si odovzdavané Okresnému tradu Brezno a ministerstvom poverenej pravnickej osobe (Zbervak).




